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Svensk Fjarrvarme AB Demo Varmegles 2006:3

Radhusi Smahdga och Gronbackai Grabo har andutits till fjarrvarme.

Omradet har anslutits sekundéart med fyrrérssystem. Ledningar &r i forsta hand
forlagdai gronytamed ca 30 cm tackning. Befintliga massor har i majligaste man
anvants.

Fran en fjarrvarmecentral gar ett fyrrorsnat med VS, VV och VV C till respektive
lagenhet. Det finns 70 |&genheter och 2 tvéttstugor. Roren tasin via”l&da pavagg” till
ett forréd dar sammankoppling sker mot 1agenhetens system. Lagenheterna har
radiatorsystem med ettrorssystem. Befintliga franluftsvarmepumpar har demonterats
och franluftsfunktionen har ersatts med en kanalflakt med femstegs trafopadrag.
Individuell métning sker av vdrme och varmvatten. Méatvéarden hamtasin via
radiodverforing.

Marknadsféring har skett genom diskussion med den fastighetségare (Férbo AB) som
upplater 1agenheterna med hyresrét.

Totalentreprenad har anvéantsi projektet pagrund av sma resurser for att samordna en
delad entreprenadform.

Entreprendr har upphandlats med kriterierna pris, kunskap och erfarenhet av liknande
projekt samt formaga att tankai nyabanor i avsikt att halla nere kostnaderna.

Demonstrationsprojekt 3
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Sammanstallning

Namn pa omrade

Ort

Energiféretag
Anslutningsar

Byggar

Typ av omrade
Omradesarea

Antal fastigheter

Antal anslutna fastigheter
Hustyp

Total boyta

Forsald varme

Tillférd varme
Ledningslangd, stam & férdelning
Ledningslangd, serviser
Medeldiameter
Rérmaterial

Rortyp

Entreprenadform

Antal ror

Koépta massor
Genomsnittligt schaktdjup
Kostnad omradescentral
Kostnad nat

Roérmaterial

Rérmontage + Ovrigt
Markarbeten

Kostnad fjarrvarmecentraler
Inkép

Montage + 6vrigt
Forsaljningsomkostnader
Ovriga projektomkostnader
Kostnad nat

Kostnad FC

Kostnad dvrigt
Varmeleverans per hus
Anslutningsgrad
Linjetathet

Andel férdelningsledning
Varmeforluster
Varmetathet

Effektiv bredd

Smahdga Gronbacka

Lerum

Lerum Energiproduktion AB

2005
1987-88
Befintligt

20000
72
72
Radhus
5478
750
860
790
0
35
Stal + koppar
Dubbel + flex
Total
4

137000
2530000
871000
769000
890000
806400
324000
482400
20000
95000
35139
13103
1597
10,4
100%
0,95
100%
15,3%
37,5
25,3
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3. Karta over omradet
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o

4, Maluppfyllelse
Lerum 2006  Nuldge 2006 Mal varmegles

INDATA
Varmeleverans per hus 10,4 22,8 20,0 MWh
Anslutningsgrad 100% 69% 70%
Linjetathet 0,95 0,58 0,70 MWh/m
Andel férdelningsledning 100% 56% 60%
ANSLUTNINGSKOSTNADER
Nat 35972 65332 36000 kr/hus
exkl stallkostnad 18408 47769 18436 kr/hus
Fjarrvarmecentral 13360 33518 16781 kr/hus
Ovrigt 1601 5153 5153 kr/hus
Totalt 50933 104003 57933 kr/hus
BYGGT NAT
Total ledningslangd per hus 11,0 39,2 28,6 m/hus
Fordelningsledning 11,0 22,0 17,1 m/hus
Servisledning 0,0 17,2 11,4 m/hus
Snittkostnad for férdelningsledning | 1678 [ 1424 [ 742 |kr/m
a. JUSTERING AV ANSLUTNINGSGRAD till 70 %
motsvarande totallangd 15,7 38,7 28,6 m/hus
motsvarande férdelningslangd 15,7 21,5 17,1 m/hus
motsvarande servislangd 0,0 17,2 11,4 m/hus
b. JUSTERING AV VARMELEVERANS till 20 MWh/ar och
c. JUSTERING AV LINJETATHET till 0,7 MWh/m
Ny totallangd per hus 28,6 28,6 28,6 m/hus
motsvarande foérdelningslangd 28,6 15,9 17,1 m/hus
motsvarande servislangd 0,0 12,7 11,4 m/hus
Nollstalld natkostnad, inkl stallkost 65497 52349 36000 kr/hus
Nollstalld totalkostnad 80459 91020 57933 kr/hus
MALUPPFYLLELSE [ 32% | 0% | 100% |

Allaprojekt har raknats om till 2006 ars kostnadsniva. | tabellen utgérs Nulage 2006
av ett medelvéarde av 36 projekt (31 nat, 30 FC) dar smahus har andutits till fjarrvarme
mellan aren 1996 och 2003. Nul&ge 2006 &r referensvérde och motsvarar utgangsl get
noll procent av forskningsprogrammet V armegles Fjarrvarmes uppsatta mal medan
Mal varmegles 100 procent motsvarar att forskningsprogrammets mal ar uppfyllda.
Stallkostnaden uppgar till 17564 kr och kompenserar bristen pa proportionalitet
mellan langd och kostnad for ledningsnétet. Mer om bakgrund och metoder som
anvandsi utvérderingen av demonstrationsprojekten finns att 18sa i rapporten
Varmegles orientering 4: Demonstrationsprojekt (VG 2006:24d).
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5. Slutsatser och resultat

Lerumsprojektet &r ett sekundart fyrrorssystem dar varje radhus ansluts direkt i
kammare vilket innebér att servislangden &r noll.

Jamfort med tidigare analyser av smahus andlutnatill fjarrvarme sa ligger vardena for
Lerum dver medel. Anslutningsgraden kan inte bli béttre &n 100 %, linjetétheten &r
liksom varmetétheten 6ver medel for smahusomraden och de beréknade
varmeforlusterna & klart 1&gre @n medel. Det enda nyckeltalet som &r lagre an medel
& den effektiva bredden.

Att maAluppfyllelsen & positiv innebér att projektet i Lerum ar klart battre an Nulage
2006, medelvardet av 36 projekt dar smahus har andlutits till fjarrvarme mellan &ren
1996 och 2003. Lerum kan inte ha en béttre anslutningsgrad och linjetétheten ar klart
over medel, men varmeleveransen till varje kund &r forhadlandevis liten vilket
tillsammans med kostnaden for fyra parallellaledningar ger att maluppfyllelsen inte
riktigt ndr &anda upp till malet for varmeglesprojektet.

Generellt sett & de hyresgaster som fatt fjarrvarme nojda, enligt den enkét som
energibolaget har bett sina nya kunder att fyllai. De tycker allméant att kontakterna
med energibolaget fungerat mindre bra (45 % ndjda) medan kontakterna med
entreprendren varit béttre (74 % ndjda). De flesta av de nya fjarrvéarmekunder som har
svarat pa enkéaten & inte ndjda med aterstallningsarbetet (44 % ndjda) och fler an
halften, men inte manga fler, skulle rekommenderar fjarrvarme till andra (58 %

nojda). Det kan ndmnas i sammanhanget att de nya fjarrvéarmekundernai Lerum alla &
hyresgaster och att det & det kommunala bostadsbolaget som har tagit beslutet att
ansluta omradet till fjarrvarme.
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6. Kundenkat

6.1. Hur mycket visste du tidigare om fjarrvarme?

100+

a0+

gl

Mrcleet
704 ¥e

B0~ B Lit-

a0

Inget

40—+ 36

0T B Eis
201

M+ 6

f %

Lite 21 58

Inget 13 36

Antal EAS: 0. Antal svarande: 36.
Mv: (Kategorier) = 1,69

Kommentarer:

Att det skulle vara miljévanligt, men dyrt.

Endast att det skulle vara miljoévanligt.

Arbetar med fjarrvarme, detta & ingen riktig fjarrvdrme, mer som centralvarme.
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6.2. Tycker du att informationen om fjarrvarmen varit
braltillracklig?
100
90
80
70+
Ja
By B v
S0+ Kounde
wart
bittre
40+
3 33 B Eis
301+
20+
10~
0
0 : |
f %
Ja 11 31
Nej 13 36
Kundevarit béttre 12 33
EAS 0O O

Antal EAS: 0. Antal svarande: 36.

Mv: (Kategorier) = 1,97

Kommentarer:

Ej fatt ndgon prisuppgift.

Fick ingen information.

Boendemote med leverantdr och Forbo.

Jag tycker det varit s gott som ingen information. Skulle vilja veta hur man skéter de

olikakranarnai forrédet.

Jag har inte mojlighet att paverka, for lag varmei 1agenheten, fryser ibland.

Tog kontakt med Forbo for mer info, inget svar, endast sur paminnelse att jag inte
svarat pa avtalet annu.

Ingen har talat om vilken typ av fjarrvdrme. Nu mer som centralvarme.

Jag hade velat halite mer info.

Vi har inte fatt nagon info om hur det fungerar.

Demonstrationsprojekt 3
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6.3. Var det nagot under arbetets gang du upplevde som extra

jobbigt?
100—
a—
80—
L Ja
G0
00— [ | Hej
42
4044
301 E4S
20—
10— 5
]
f %
Ja 15 42
Nej 20 56
EAS 1 3

Antal EAS: 1 av 36 (=2,78 %). Antal svarande: 35.
Mv: (Kategorier) = 1,43

Kommentarer:

Jag var utan varme i fem dagar.

Lerigagangar under hosten, allmant skrépigt och oreda.

Gravningsarbetet och bullret. Att behdvatomma hela forradet. Varmvattnet avstéangt mellan
9-13.i flera veckor.

Uppgravningen pa gangarna och belysningen, daligt.

Att inte ha varmvatten pa dagtid i manga dagar och att ingen info om det gick ut.

Jobbigt att det var under vintertid sd att vi fick ha forradsakernainne i huset, onddigt bokigt.
Plotsligt fannsinget vatten, avstangt utan att man visste. Aven vattentemperaturen har
varierat valdigt.

Dalig information, 6 veckor med allt vad forradet innehdll i min egen lagenhet, ingen
mojlighet till annan forvaring. Att entreprendrernainte stadade efter sig utan 14t bréte ligga
kvar. Hal spang utan récke De var vérdel 6sa.

Haft mindre utrymme hemma nar vi tomde forradet.

All skit pa garden.

Lite otackt for barnen med gropar och grejer dverallt.

Att hela projektet tagit lang tid

Vi fick information att arbetet i forradet skulle ta 1-2 dagar men i verkligheten tog det flera
veckor. Manga saker som var i forradet och stod ute under presenning blev forstérda.
Mycket trevlig personal, ville veta hur vi ville ha det.

Det tog valdigt lang tid.
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6.4. Tycker du att vara entreprendrer har utfort ett bra arbete?
100
a0+
a0+
o+ 7
Ja
5013 B e
50+ Konde
wart
battre
407
B Eas
307
20 14 14
) H =
f %
Ja 24 67
Nej 5 14

Kunde varit béttre 5 14

EAS 2 6

Antal EAS: 2 av 36 (=5,56 %). Antal svarande: 34.
Mv: (Kategorier) = 2,56

Kommentarer:

De som installerade inne i forrédet stédade inte efter sig. Kabelbitar i brunnen och
brunnslocket av.

Pa det storahelabra.

Daligt utom de forsta som gravde upp de gjorde ett gott arbete och var aktsamma.
Dalig jord.

Forstar inte frégan.

De &r intresserade.

Arbetet som s&dant kan jag inte ha synpunkter pa, men ibland har man slarvat med att
lamna det i fungerade skick, att ex vattnet & pakopplat.
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6.5. Om du sokt Forbo angaende arbetet med fjarrvarmen for
att fa svar pa en fraga, har du fatt tilifredstallande svar?

100
a0
s0-+
704 B7 I
B0+ B 1.
s0-+
Inte
el frigat
0T B Eis
2']__ .1 4 1 ?
104 IIIIIII .
0
f %
Ja 5 14
Nej 6 17

Intefrégat 24 67

EAS 1 3

Antal EAS: 1 av 36 (=2,78 %). Antal svarande: 35.
Mv: (Kategorier) = 1,46

Kommentarer:

Vill veta hur kranarna skall skétas och métare avl&sas.

Jag var utan vatten en eftermiddag+ natt+ morgon utan att fa tag pa nagon som kunde
ge mig ndgot svar. Vi saknade varmvatten frén kl 8-16 varje dag utan att fa ndgon
info.

10 |
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6.6. Om du sokt en entreprenor angaende arbetet med
fjarrvarmen for att fa svar pa en fraga, har du fatt
tillfredstallande svar?

100
a0+
a0 75
Ja
70—+
B0 B ¥
a0+
Inte
S frigat
clop B Eis
a4 17
- [
10 5
N 0 .
f %
Ja 6 17
Nej 2 6

Intefrégat 27 75
EAS 1 3

Antal EAS: 1 av 36 (=2,78 %). Antal svarande; 35.
Mv: (Kategorier) = 1,40

Kommentarer:
Nar jag hade problem med varmen gick det inte att fatag i ndgon med ansvar.
De som gravde var bra, de som skétte sjdvaroren var svéra att fa tag pa
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6.7. Har informationen om nar arbetet inomhus och pa
tomtmark skulle paborjas varit tillracklig?

100—
an--
a0
B
B e
E4S

f %
Ja. 22 6l
Ng 13 36
EAS 1 3

Antal EAS: 1 av 36 (=2,78 %). Antal svarande: 35.
Mv: (Kategorier) = 1,63

Kommentarer:

Det var kort varsel om att tomma forradet.

Fick reda pa kvallen innan att forradet skulle varatomt kl 10.00 dagen efter.

Ibland kom lappen samma dag som arbetet bdrjade och ibland inte als.

Fick lapp i brevlédan att forréd skulle tommastill nasta dag.

Sakat information nastan helt. Jag har endast fatt info nér de skullein i galva bostaden
for att kolla ventilationen.

Valdigt sen information, sent att fa lapp om att tomma forraden néstan samma dag

som lappen kom.

Framforhallningen for oss hyresgaster att kunna plocka undan har varit jatteddlig.

12 |
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6.8. Har entreprenorerna foljt era 6nskemal nar det galler
arbetena pa tomten och inom fastigheten?

100+
90—
a0+

Ja
To—+

B0 B 1

42 42
Inga
Anskamil

307 B Eis

Ja 15 42
Nej 3 8
Ingadnskemd 15 42
EAS 3 8

Antal EAS: 3 av 36 (=8,33 %). Antal svarande: 33.
Mv: (Kategorier) = 2,00

Kommentarer:

For lite och for stenig jord pa grasmattan.

Utmaérkt utomhus.

Braunder forutséttning att det blir klart ndgon gang.

De som arbetat i omradet har varit valdigt vanliga och tillmétesgdende.

Jag har inte haft ndgon kontakt med dem och eftersom jag inte vetat nar de skulle
komma har jag inte kunnat meddela mig med dem heller.

Ej fardigt.

| 13
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6.9. Har arbetena pa tomtmarken fungerat bra?
100
a0
g .
B

Flle

B0~

501 B 1

40

30 EaZ

20+

10- 8
0
f %
Ja 26 72
N§ 7 19
EAS 3 8

Antal EAS: 3 av 36 (=8,33 %). Antal svarande: 33.
Mv: (Kategorier) = 1,79

Kommentarer:

De har anvant ca 2 meter pa min tomt.

Braunder forutsdttning att det blir klart.

Tog véaldigt 1ang tid med &terstallandet.

Jag kan inte klaga pa igenlaggningen. Halorna &r igensatta och ndgon har lagt i
grasfro.

Ej aerstallt grasytorna pa ett bra sétt eller inte alls.

Inte efterdt, ser hemskt ut nu.

Har inte sett resultatet annu. Dalig jord bara sten.

14 |
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6.10. Har demontering och installation inomhus fungerat bra?

100
W
A
70 fn
Bl
50} B vy
40—
30+ E4S
20
11
10+ B
0
f %
Ja 30 83
Ng 4 11
EAS 2 6

Antal EAS: 2 av 36 (=5,56 %). Antal svarande: 34.
Mv: (Kategorier) = 1,88

Kommentarer:

Vet inte.

Lamnade nagon typ av gastub i forradet 6ver helgen.

Men det blev inte mer platsi forradet som utlovats, snarare mindre pga ror och métare
langst in.

Vid installation i forrad stalldes svetstuber i mitt forrad utan att jag kunde paverka det.
de stod dér hela helgen och jag upplevde det obehagligt.

Om ni menar installationen i forr&det, har pannan blivit utplockad och roren
installerade. Jag vet inte om det ar braeller daligt. Tyvarr blev det mycket kvarglomt
pa gardsplanen.

Forutom att nér de sténgde av vattnet och satte pa det igen var trycket ddligt. Vi fick
dainformation att Forbo skulle byta silarna men inget har hant annu.

Bristfallig info.

Demonstrationsprojekt 3

| 15
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6.11.  Blev aterstédllningsarbetena som ni tankt er?

100
an-+
a0+
oa(l Ta
B0+
S0+ 44 | I
40—
a0 EiS
201
11
10
0
f %
Ja 16 44
Ng 16 44
EAS 4 11

Antal EAS: 4 av 36 (=11,11 %). Antal svarande: 32.
Mv: (Kategorier) = 1,50

Kommentarer:

Forutom att utrymmet i forradet blev samre.

Vet inte arbetet & inte klart.

Ej fardigt.

Det har tagit alldeles for Iang tid och trédgarden &r inte klar &nnu.

Nej Gréset!!

De kunde rengjort forréden efter sig.

Det beror inte pa hantverket utan pa att jag hade trott att det skulle bli mer plats, vilket
blev motsatsen. Hantverkarna glémde meddela nér det var klart och de glémde stéda
efter sig.

Plattor pa gangen mycket bra. Grasytor kass eller mycket kass hela omradet.

Massor med jord dverallt, stenar dverallt. Tycker det varit daligt efterarbete vi har fatt
plantera om och greja mycket.

Vet inte.

Braforutom att mitt stora fina tréd blaste ned.

Massor av sten och klumpar i jorden jobbigt !! Annars bra.

Jorden till rabatterna r full av stenar.

Daligt med grasytan, € tillrackligt gjord for att fa bra grasmatta.

16 |
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6.12. Fungerar varmen i lagenheten bra?

100—

NI

B 1

Eaz

f %
Ja 271 75
Ng 8 22
EAS 1 3

Antal EAS: 1 av 36 (=2,78 %). Antal svarande: 35.
Mv: (Kategorier) = 1,77

Kommentarer:

Varmen pa elementen vaxlar och &r valdigt olika frén element till element.
Kan € regleravarmen uppat.

Just nu men under vintern vet jag inte.

Det blev varmare inne.

Men vet inte hur det fungerar under sommaren med avstangning.

Det tror vi, men det & sommar nu.

Ibland nattetid stekheta element. Dagtid iskalla- blir val &ndring.

Vi har véarme inomhus, samre an med tidigare panna eftersom effekten ar fordrojd.

Varmen hanger inte med utomhustemperaturen. Det har dessutom blivit mycket
dyrare.

Efter eget arbete inne med luftning od sa funkar det.

Jag tycker att det & svart att falagom varmt i 1agenheten.

Tog fleradagar innan det kom varme efter avsténgningen.

Fran borjan var det ingen varme pa 50 % av elementen.

Demonstrationsprojekt 3
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6.13. Fungerar varmvattnet i lagenheten bra?

100—

90—

Ja
1

50+ B e

EaZ

f %
Ja 22 6l
Neg 14 39
EAS 0 0

Antal EAS: 0. Antal svarande: 36.
Mv: (Kategorier) = 1,61

Kommentarer:

| duscharna blir det varmt och kallt under tiden som man duschar.

Det vaxlar fran iskallt till skallhett helatiden. Gér inte att duscha ordentligt.

Vaxlar mycket mellan varmt och kallt.

Varmvattnet tar 1angre tid att komma fram.

Tar lang tid innan varmvattnet kommer ca 50 sek. Tempvaxlingar mellan iskallt och kokhett
nér man duschar.

ca5till 6 liter kallt vatten innan det varma kommer.

Men nér man duschar kan det pl6tdigt pendla mellan kallt och varmt.

Det finnsinget varmvatten nar man duschar och allt som man tappar ut och som vi far betala.
Det ska vl inte vara meningen att jag ska behtva spola pa morgonen och kvallen ca en minut
innan varmvattnet kommer. Jag betalar ju per kbm. Det maste ju ga att ha en pump pa
cirkulationssidan sa att varmvattnet kommer pa en gang.

Vattnet tar mycket lang tid pa sig att bli varmt. Det & dessutom |ag temperatur pa vattnet &ven
om det fatt std och rinnai 5-10 min.

Kommer inte varmvatten snabbt i kranen som det ska vara.

Det varierar.

Det tar alldeles for lang tid att fa varmvatten, for ddlig VVC(at UUC).

Varierande temperatur fran kallt till varmt.

Ojamn varme, pendlar mellan kallare och jattevarmt.

Védigt ojamn varme i duschen.

Forbo har efter 3 veckor fortfarande inte justerat varmvattnet som &r alldeles for kallt. Daligt
tryck i badrummet.

18 |
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6.14. Ar ni ndjda med att ha anslutits till fjirrvirme?

100
an--
a0+
el Ta
el 58
50 [ I
401
301 EiS
N 19 22
101
0
f %
Ja 21 58
Ng 7 19
EAS 8 22

Antal EAS: 8 av 36 (=22,22 %). Antal svarande: 28.
Mv: (Kategorier) = 1,75

Kommentarer:

Vet inte.

Vet inte.

Tycker att det har blivit dyrare, sdmre varme, samre varmvatten.

Vet inte annu.

Dubbelt sa dyr manadskostnad mot elpannan!!! Monopol, kan € bytas.
Billigare varmare och bra fér miljon.

Vet inte, men det blir vél billigare.

Blev dyrare dn jag hade tidigare eftersom jag hade bundet |&gt pris.
Vet inte hur kostnaderna blir.

Vetinte, blir det dyrare att bo &r jag inte ndjd med fjarrvarme.
Prisméssigt sdmre, miljoméssigt béttre.

Bade jaoch nej Storre platsi forrad, ville helst haft egen vaxlare for dyrt.
Det kommer troligtvis att bli dyrare an forut.

N6jd om det blir béttre pris.

Det &r dyrt.

Alldeles for dalig information om kostnaderna.
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6.15. Kan ni tanka er att reckommendera fjarrvarme till andra?

100
g0
a0
70 LI
B0 56
504 B e
40
30 EAS
204 17
104
0
f %
Ja 20 56
Ng 10 28
EAS 6 17

Antal EAS: 6 av 36 (=16,67 %). Antal svarande: 30.
Mv: (Kategorier) = 1,67

Kommentarer:

Vet inte.

Vet inte.

Vet inte.

Kanske om uppvarmningskostnaderna blir mindre an forut.
Varfor bytatill ndgot dyrare?

Av miljoskal.

Negj pagrund av priset.

Vet intetillrackligt for att kunna géra det annu.
Aterkom om ett &r da vet jag mer.

Vet for lite for att kunna rekommendera.

Jamed rétt form av fjarrvérme.

Fast det har varit jobbigt att det grejats s mycket.
Ger inte andraréd.

Vet inte.
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6.16. Tycker du att atgarderna bidragit till att 6ka trivseln i

bostadsomradet?
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Antal EAS: 3 av 36 (=8,33 %). Antal svarande: 33.
Antal ‘'vet " 15
Mv: (Kategorier) = 1,56

Kommentarer:

Kanske nér det blir fardigt.

Hoppas bara att folk har rad att bo kvar da det blivit dyrare.

Allafar ju sammavarme.

Jag vill att Forbo klipper hédcken mot HSB i Grénbacka. Jag har en klippare men vill
inte skamma ut hela hacken dér jag bor genom att 12ta ett proffs klippa. Lagg det pa
hyran.

Inte nar det galler varmesystemet. Daremot &r det trevligt att ni malat och reparerat
taken. Flisen blev ocksd mycket bra borttagen.

Nér alt &r klart.

For tidigt att svara pa De flesta kommenterar att det &r dyrt.

Svart att sdga nu d& man bara ser réran, marks nog efter ett tag hur resultatet blivit.
Hur skulle dom kunna paverka trivseln menar ni?
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6.17. Har du nagra tips eller idéer som kan bidra till att andra
projekt inom Forbo kan utféras annu battre?

Att ni och andra entreprendrer |amnar nummer till sos alarm s dom vet vem dom ska
kontakta!!!

Byte av samtliga koksmaskiner som kyl, flakt och spis, enligt experterna sparar man
inte el om man har gamla maskiner och det har dom flesta.

Fréga de boende forst vad de vill ha. Jag ville g haex fjarrvarme. Har blivit patvingad
dubbelt, dels kostnad dels bokigt och bullrigt utomhusi ¥z ar.

Prata med hyresgasternainnan atgarderna sker.

Pabdrjainte flera stora projekt samtidigt. Det blir bade rorigt och péfrestande.
Entreprendrerna maste bli béttre pa att informerainfér arbetenal Ofta utlovas mer
information senare men den kommer adrig.

Boende méte med information fran Forbo och ev. entreprencdrer sa att vi kan stélla
fragor innan. Toleransen finns oftast mer om man bara vet om hur det blir innan.

Fixaiordning lekplatser och véra grasmattor.

Anpassa vissa utearbeten béttre efter vadret savi hyresgéster dipper hastorahdl i
tomten och pa gangarna nér tjalen kommer och arbetet tvingas ligga nere. Vi har inte
heller kunnat utnyttjat forréden under valdigt 1ang tid. Men nu nér det &r fardigt det
ok.

Jag tycker ni skatillhandahdlla staket alt. hackplantor om ni & intresserade av samlikt
utseende mellan |agenheterna.

Mer information fore efter och under tiden.

Balkongerna pa andra vaningen har vi ingen nytta av pd sommaren eller vintern, sa det
skulle ha varit béttre med tak och vaggar.

Tidplanen ska féljas eftersom férsémring av den planen drabbar hyresgasterna.
Snabbare pa att stéda upp efterat

Fortfarande for morkt i omradet, sérskilt vid lekplatsen, bedrévligt.

Att elen ingér i hyran. Boendei en 4:ablir 7600 kr inkl drift(innan). Ar det rimligt?
Blir det inte billigare soker vi annat boende.

Tag bort alla skruttiga staket. Hackarna ar tillrackligt.
Tvéttstugan forbattra med ett torkskap annu béttre for miljon.

Som vanligt borde man ha mycket béttre information. Var &r kvalitetskansan? Tycker
ibland att ni anvander hyrespengarna véaldigt oekonomiskt.
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